
Raccordement poêle - ballon combiné

Groupe de 
circulation anti-
condensation

Clapet anti-retour

Purgeur (à installer au 
point haut du réseau)

Purgeur

Manomètre et 
soupape 3 bars

Eau froide du 
réseau

Eau froide du 
réseau

Sondes 
température

Régulation

Eléments 
actifs pilotés 
par la 
régulation

Vanne de 
remplissage du 

réseau

Écoulement

Soupape 
d’écoulement 
thermique

S
ola

ir
e D

iff
usio

n

Optionnel : vanne d’inversion 
manuelle pour laisser le choix 
de la hauteur de chauffe selon 
les conditions (cas général : 
chauffer plus haut que 
l’échangeur solaire pour 
assurer les meilleurs 
performances en solaire) 

Schéma valable pour un 
poêle muni d’un serpentin de 
refroidissement : nécessite 
une soupape d’écoulement 2 
voies reliée directement à 
celui-ci
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